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ABSTRAK  
 
Desa Dumoga II terletak di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow yang saat 
ini belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih 
sehari-hari masyarakat mengandalkan air sumur, namun pada musim hujan sumur warga menjadi 
keruh sedangkan pada musim kemarau sumur warga menjadi kering. Desa ini memiliki potensi mata 
air yang dinamakan mata air Mobulu-Bulu, namun belum dimanfaatkan karena jarak yang akan di 
tempuh cukup jauh serta medan yang sulit untuk dilalui. Sehingga perlu dibuat suatu sistem 
penyediaan air bersih yang baik dan bisa melayani masyarakat.  
Proyeksi pertumbuhan penduduk untuk 20 tahun kedepan dihitung menggunakan metode regresi 
eksponensial, diperoleh sebanyak 2049 jiwa. Sehingga didapat kebutuhan air bersih desa Dumoga II 
yaitu 0,859 liter/detik atau 36,225 liter/orang/hari hingga tahun 2035. Dari debit mata air yang 
tersedia sebesar 1,718 liter/detik. Maka dapat dipastikan bahwa kebutuhan air dapat dipenuhi. 
Perencanaan sistem air bersih dilakukan dengan cara menangkap air dari mata air Mobulu-bulu 
dengan menggunakan bangunan penangkap mata air (broncaptering) kemudian disalurkan dengan 
sistem gravitasi (gravity system) ke reservoir distribusi, selanjutnya air didistribusikan ke penduduk 
melalui hidran umum dengan sistem gravitasi. Ukuran broncaptering (2 x 1,25 x 1,25) m dan ukuran  
reservoir distribusi (5 x 4 x 4,5) m. Jenis pipa yang digunakan adalah HDPE. Untuk menganalisis 
sistem perpipaan distribusi, menggunakan program Epanet 2.0. Perencanaan ini sesuai dengan 
tujuan yaitu dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan air bersih di desa Dumoga II.  
 
Kata kunci : Desa Dumoga II, Hidran Umum, Perencanaan Sistem Air Bersih 
 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang  
Penyediaan air bersih untuk masyarakat 
mempunyai peranan yang sangat penting di mana 
keberadaannya sangat dibutuhkan baik di musim 
kemarau maupun di musim penghujan. Air bersih 
yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai 
kebutuhan sehari-hari harus memenuhi berbagai 
persyaratan, terutama kualitas, kuantitas, dan 
kontinuitas. Pengaruh dari ketersediaan air bersih 
tidak hanya pada kebutuhan rumah tangga, tetapi 
berpengaruh pada sektor sosial, ekonomi, 
maupun fasilitas umum, seiring dengan tingkat 
pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya 
jumlah penduduk dan beragamnya aktivitas maka 
kebutuhan akan air semakin meningkat. Melihat 
besarnya peranan dan fungsi air bersih sangat 
penting bagi peningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
Sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk 
masyarakat masih dihadapkan pada beberapa 
permasalahan yang cukup kompleks dan sampai 
saat ini belum dapat di atasi sepenuhnya. Salah 
satu masalah yang masih dihadapi sampai saat ini 
yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air 
bersih untuk masyarakat, terutama di daerah 
perdesaan. 
Desa Dumoga II adalah desa yang terletak 
di Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten 
Bolaang Mongondow yang memiliki 3 dusun 
dengan luas desa 485 Ha, dengan jumlah 
penduduk pada tahun 2015 adalah 758 jiwa. 
Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai 
petani. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih 
sehari-hari masyarakat mengandalkan air sumur, 
kelemahan dari pada air sumur di desa Domuga 
II pada musim kemarau banyak sumur warga 
mengalami kekeringan sedangkan pada musim 
penghujan seringkali air menjadi keruh 
bercampur tanah. 
Di desa ini terdapat mata air yaitu mata air 
Mobulu-Bulu yang sering dimanfaatkan oleh 
masyarakat petani di sekitarnya untuk kebutuhan 
sehari-hari, mata air Mobulu-Bulu terletak di 
Jurnal Sipil Statik Vol.5 No.5  Juli 2017 (295-304) ISSN: 2337-6732 
 
296 
 
lokasi kawasan hutan lindung yang  berdekatan 
dengan perkebunan warga desa Dumoga II. 
Berdasarkan informasi dari masyarakat mata air 
ini tidak pernah mengalami kekeringan walaupun 
musim kemarau. Jarak mata air Mobulu-Bulu ± 4 
km dari desa, jarak yang cukup jauh dan terletak 
di puncak gunung dengan medan yang cukup 
sulit untuk dilalui yang mengakibatkan 
masyarakat susah untuk menjangkau dan 
memanfaatkan air bersih tersebut. Sampai saat 
ini desa Domuga II belum  tersedia sistem 
pelayanan air bersih. 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang ada maka 
dapat dirumuskan permasalahannya yakni tidak 
ada sistem pelayanan air bersih di desa Dumoga 
II, sehingga perlu direncanakan sistem 
penyediaan air bersih yang dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat. 
 
Pembatasan Masalah  
Batasan-batasan masalah dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Analisis kebutuhan air bersih sampai 20 
tahun ke depan. 
2. Sistem pelayanan air bersih sebatas hidran-
hidran umum (HU). 
3. Perhitungan konstruksi struktur bangunan air 
tidak diperhitungkan. 
4. Analisis dan perencanaan sistem perpipaan 
menggunakan software Epanet 2.0. 
 
Tujuan Penelitian 
Untuk merencanakan sistem pelayanan air 
bersih yang mampu melayani kebutuhan 
masyarakat di desa Dumoga II sampai pada 
tahun 2035. 
 
Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan 
menjadi pertimbangan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan mengenai penyediaan kebutuhan 
air bersih di desa Dumoga ΙΙ guna menunjang 
aktivitas sehari-hari masyarakat. 
 
 
LANDASAN TEORI 
 
Pertumbuhan Jumlah Penduduk 
Analisis pertumbuhan penduduk dilakukan 
dengan 3 model analisis, yakni : 
1. Analisis regresi linear 
2. Analisis regresi logaritma 
3. Analisis regresi eksponensial 
Kebutuhan Air 
Kebutuhan air yang dimaksud adalah 
meliputi kebutuhan  domestik dan non domestik. 
1. Kebutuhan Domestik 
Kebutuhan air domestik adalah pemenuhan 
kegiatan sehari-hari atau rumah tangga seperti : 
untuk minum, memasak, kesehatan individu 
(mandi, cuci, dan sebagainya), menyiram 
tanaman, pengangkutan air buangan (buangan 
dapur dan toilet). 
2. Kebutuhan Non Domestik 
Kebutuhan air non-domestik adalah kebutuhan 
air bersih untuk sarana dan prasarana berupa 
kepentingan sosial/umum seperti untuk 
pendidikan atau sekolah, tempat ibadah, dan lain 
sebagainya. 
Kehilangan Air 
Kehilangan air ditentukan dengan asumsi 
sebesar 15% dari kebutuhan rata-rata di mana 
kebutuhan rata-rata adalah sejumlah dari 
kebutuhan domestik ditambah dengan kebutuhan 
non domestik. 
 
Kebutuhan Air Total 
Perhitungan kebutuhan air total berguna 
untuk menghitung jumlah debit yang dibutuhkan.  
Kebutuhan air total dihitung dengan cara 
kebutuhan air domestik, non domestik ditambah 
kehilangan air. 
 
Tabel 1. Kriteria/Standar Perencanaan Sistem Air 
Bersih Pedesaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Pedoman Teknis Penyediaan Air Bersih 
IKK Pedesaan,1990 
Kebutuhan Air Harian Maksimum dan Jam 
Puncak 
Kebutuhan air harian maksimum (max day) 
adalah kebutuhan air pada hari tertentu dalam 
setiap minggu, bulan, dan tahun di mana 
kebutuhan airnya sangat tinggi.  
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Kebutuhan air jam puncak adalah kebutuhan 
air pada jam-jam tertentu dalam satu hari di 
mana kebutuhan airnya akan memuncak. 
Berdasarkan ketentuan yang sudah 
ditetapkan oleh Pedoman/Pentunjuk Teknik dan 
Manual Bagian 6 : Air Minum Perkotaan, NSPM 
Kimpraswil, 2002, kebutuhan air harian 
maksimum dihitung berdasarkan faktor pengali 
yaitu 1,15-1,25 di kali dengan kebutuhan air 
total. Dan untuk kebutuhan air jam puncak 
dihitung berdasarkan faktor pengali yaitu 1,65-
1,75 dikali dengan kebutuhan air total. 
 
Sistem Transmisi Air Bersih 
Sistem transmisi air bersih adalah sistem 
perpipaan dari bangunan pengambilan air baku 
ke bangunan pengolahan air bersih. 
 
Sistem Distribusi 
Sistem distribusi air bersih adalah 
pendistribusian atau pembagian air melalui 
sistem perpipaan dari bangunan pengolahan ke 
daerah pelayanan (konsumen). 
 
Kehilangan Energi 
Besarnya kehilangan energi akibat gesekan 
pada pipa dapat ditentukan sebagai berikut : 
    Hf   = 
10,67 𝑥 𝑄1,852
C𝐻𝑊
1,852 𝐷4,87
 × 𝐿            (1) 
Dimana : 
D = Diameter pipa (m) 
L = Panjang pipa (m) 
CHW = Koefisien  Hazen – Williams 
Q = Debit (m3/det) 
 
Simulasi Hidrolis 
Fasilitas yang lengkap serta pemodelan 
hidrolis yang akurat adalah salah satu langkah 
yang efektif dalam membuat model tentang 
pengaliran serta kualitas air. Epanet 2.0 adalah 
alat bantu analisis hidrolis yang di dalamnya 
terkandung kemampuan seperti pemodelan data 
terhadap variasi tipe dari valve termasuk shitoff, 
check, pressure regulating, dan flow control 
valve, sehingga menghasilkan sistem dasar yang 
dapat dioperasikan pada tangki sederhana, 
tekanan pada pipa, dan kecepatan aliran air pada 
pipa. 
 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Lokasi Penelitian 
Daerah yang termasuk dalam lingkup 
wilayah studi adalah wilayah desa Dumoga II 
Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang 
Mongondow. Luas desa Dumoga II sebesar 485 
Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 
mencapai 758 Jiwa. Secara geografis wilayah 
desa Dumoga II berbatasan langsung dengan : 
• Sebelah utara : Dumoga 
• Sebelah Timur : Dumoga IV 
• Sebelah Barat : Dumara 
• Sebelah Selatan  : Dumoga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
 
Kependudukan 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Bolaang Mongondow, jumlah 
penduduk di desa Dumoga II pada tahun 2006 
sampai 2015 dapat dilihat pada tabel 2. 
 
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Dumoga II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang 
Mongondow 
 
Kondisi Sumber Air 
Debit pada tabel 3 didapat dari hasil 
pengukuran langsung dilapangan dengan 
menggunakan alat bantu berupa ember 8 liter 
wadah ukur 2 liter dan stopwatch. Air dari mata 
air ditampung pada ember 8 liter (air yang 
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ditampung jangan terisi penuh), selanjutnya 
dihitung berapa waktu air dan ukur berapa liter 
air yang terisi di ember tersebut. Jadi, volume air 
di ember 8 liter akan dibagi dengan waktu. 
Maka, akan didapat debit pada mata air. 
 
Tabel 3. Debit Mata Air 
 
 
 
 
 
Kondisi Sumber Mata Air Mobulu-Bulu 
Mata air Mobulu-bulu yang ada di desa 
Dumoga II kondisinya sangat mencukupi yaitu  
sebesar 1,718 liter/detik  sedangkan kebutuhan 
masyarakat hanya 0,859 liter/detik pada 20 tahun 
ke depan.  
Diagram Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 
 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Proyeksi Jumlah Penduduk 
Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Proyeksi Jumlah 
Penduduk 
 
 
 
 
Setelah dihitung pertumbuhan jumlah 
penduduk menggunakan analisis regresi linier, 
logaritma dan eksponensial. Maka, dipilih hasil 
dari analisis regresi eksponensial karena 
memberikan nilai standard error terkecil yang 
berarti kesalahan baku yang terjadi lebih kecil 
dibandingkan 2 metode lainnya.  
Syarat : -1 ≤ r ≤ 1 . Sehingga dari hasil 
perhitungan  dan perbandingan ketiga analisis 
regresi di atas, maka proyeksi jumlah penduduk 
yang akan digunakan yaitu analisis regresi 
eksponensial dengan nilai korelasi (r) yaitu 
0,998. Dimana analisis regresi eksponensial 
memiliki nilai determinasi (r2) yang paling 
mendekati 1 yaitu 0,995 dan juga memiliki nilai 
standard error (Se) terkecil yaitu 7,315 . 
Sehingga dalam menghitung kebutuhan air bersih 
digunakan proyeksi pertumbuhan penduduk 
berdasarkan analisis regresi eksponensial. 
 
Tabel 5.  Proyeksi Jumlah Penduduk Desa Dumoga II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Kebutuhan Air Domestik 
Pedoman Teknis Penyediaan Air Bersih IKK 
Pedesaan, kebutuhan air baku untuk pedesaan 
yaitu 30 liter/orang/hari. Pada tabel 6 disajikan 
kebutuhan air pedesaan dari tahun 2016 hingga 
tahun 2035.  
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Tabel 6. Kebutuhan Air Domestik Desa Dumoga II 
 
Analisis Kebutuhan Air Non Domestik 
Berdasarkan sumber dari IKK pedesaan 
untuk kebutuhan  non-domestik angka persentase 
yang dipakai adalah sebesar 5%. Berikut ini 
adalah tabel 7 yang menyajikan perhitungan-
perhitungan kebutuhan non-domestik. 
 
Tabel 7. Kebutuhan Air Non Domestik Desa 
Dumoga II 
 
Analisis Kehilangan Air 
Kehilangan air pada umumnya 
disebabkan karena adanya kebocoran air pada 
pipa transmisi dan distribusi serta kesalahan 
dalam pembacaan meter. Berdasarkan sumber 
dari IKK pedesaan kebocoran/kehilangan air 
yaitu sebesar 15% dari kebutuhan rata-rata di 
mana kebutuhan rata-rata adalah sejumlah dari 
kebutuhan domestik ditambah dengan kebutuhan 
non domestik. 
 
Tabel 8. Kehilangan Air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Kebutuhan Air Total 
Kebutuhan air total adalah total kebutuhan 
air baik domestik, non domestik ditambah 
kehilangan air. 
 
Tabel 9. Kebutuhan Air Total 
 
 
Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas 
maka kebutahan air total tahun 2035 mencapai 
0,859 liter/detik atau 36,225 liter/orang/hari. 
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Kebutuhan Air Harian Maksimum dan Jam 
Puncak 
Kebutuhan air harian maksimum dihitung 
berdasarkan faktor pengali yaitu 1,15-1,25 di kali 
dengan kebutuhan air total. 
Kebutuhan air jam puncak dihitung 
berdasarkan faktor pengali yaitu 1,65-1,75 dikali 
dengan kebutuhan air total. 
 
Tabel 10. Kebutuhan Air Harian Maksimum dan 
Jam Puncak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desain Sistem Jaringan Air Bersih 
Dalam system plan ini, jenis pipa yang 
akan digunakan dalam sistem transmisi sampai 
distribusi adalah pipa HDPE.  
Untuk lebih jelasnya, rencana sistem 
(system plan) penyediaan air bersih di desa 
Dumoga II dapat dilihat pada gambar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Skema Perencanaan Sistem Jaringan 
Perpipaan di desa Dumoga II 
Tabel 11. Elevasi Dan Jarak Pada Node Dan Link 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desain Hidrolis Hidran Umum 
Berdasarkan ketentuan dari Pedoman Teknis 
Penyediaan Air Bersih IKK Pedesaan, 1990, 
untuk perencanaan hidran umum, kriteria 
pelayanan hidran umum 100 Jiwa/unit. Dengan 
perhitungan sebagai berikut: 
• Jumlah penduduk : 2049 Jiwa 
• Jumlah hidran : 2049/100  
= 20,49  ≈ 21 hidran 
• Kebutuhan air jam puncak : 1,503 liter/detik 
• Kebutuhan air tiap hidran : 1,503/21 = 0,07 
liter/detik/HU 
 
Desain Bangunan Penangkap Mata Air 
(Broncaptering) 
Broncaptering yaitu bangunan yang 
digunakan untuk menampung atau menangkap 
air yang ke luar dari mata air. Titik-titik mata air 
dibungkus, kemudian dari bangunan air yang 
dibentuk bak ini, air dialirkan ke bangunan 
reservoir yang ada. 
Direncanakan dimensi broncaptering : 
• Panjang = 2 meter 
• Lebar  = 1,25 meter 
• Tinggi  = 1,25 meter 
 
 
Gambar 4. Tampak Atas Broncaptering 
Mata Air 
Reservoir 
HU1 
HU2 
HU5 
HU4 HU3 HU6 
HU7 HU8 
HU9 
HU10 HU11 
HU12 
HU13 
HU14 
HU15 
HU16 HU17 
HU18 HU19 
HU20 HU21 
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Gambar 5. Potongan A-A Broncaptering 
 
Desain Hidrolis Reservoir 
Reservoir direncanakan pada daerah 
ketinggian yang merupakan elevasi tertinggi dari 
lokasi ke desa agar bisa dialirkan secara gravitasi 
dan direncanakan berada dekat dengan daerah 
layanan agar mudah dikontrol. Perhitungan 
reservoir sebagai berikut. 
Mata air ditampung di Broncaptering yang 
kemudian dialirkan ke reservoir dengan debit 
1,718 liter/detik atau 6,185 m3/jam atau 148,435 
m3/hari. Jumlah penduduk tahun 2035 adalah     
2049 jiwa. Debit kebutuhan air total tahun 2035  
adalah 0,859 liter/detik. 
Berdasarkan grafik fluktuasi kebutuhan air 
bersih dari DPU Ditjen Cipta Karya Direktorat 
Air Bersih didapat nilai load factor pada tabel 
berikut : 
 
Tabel 12. Hasil Perhitungan Fluktuasi Pemakaian Air 
 
Suplai merata dalam 24 jam dimana total 
suplai air dalam satu hari sama dengan total 
pemakaian dalam satu hari yaitu : 74,218 
m3/hari. Maka perhitungan untuk kapasitas 
berguna pada bak penampung dapat dilihat pada 
tabel 13. 
 
Tabel 13. Hitungan Kapasitas Berguna Dari Reservoir 
Volume minimal  = X  
Pada volume minimal bak tepat kosong, 0 
    = X   
    X = 0 
Volume maksimum = X + 74,222 
Kapasitas berguna Reservoir minimal   
= 0 + 74,222 = 74,222 m3 
Diambil ukuran : 
• Panjang dan Lebar   = 5 m x 4 m 
• Tinggi kapasitas berguna = 3,8 m 
• Kapasitas berguna yang disiapkan  
 = (5 x 4 x 3,8)m = 76 m3 > 74,222 m3 
 
Diambil kapasitas mati reservoir distribusi 
0,2 m dan tinggi ruang udara  0,5 m, sehingga 
total tinggi reservoir distribusi 4,5 m. Jadi 
ukuran reservoir distribusi (5 x 4 x 4,5) m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Tampak atas Reservoir 
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Gambar 7. Potongan A-A Reservoir 
Desain Jaringan Perpipaan  
Transmisi dan Distribusi 
Dalam penelitian ini untuk pipa transmisi 
dan distribusi dipilih pipa HDPE, mengingat pipa 
ini lebih ringan, mudah diangkut dan dipasang, 
tidak bereaksi dengan air, mencapai 100 m tanpa 
sambungan untuk diameter kecil. 
 
Sistem Jaringan Pipa menggunakan Epanet 
2.0 
Untuk perhitungan jaringan distribusi air 
bersih menggunakan software Epanet 2.0. 
Hasil analisis perhitungan sistem jaringan 
pipa desa Dumoga II adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Skema Sistem Perencanaan Air Bersih 
Menggunakan Epanet 2.0 
 
 
 
 
 
Tabel 14. Node Parameter Jaringan Air Bersih 
Dumoga II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 15. Link Parameter Jaringan Air Bersih Desa 
Dumoga II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk membuktikan kesesuaian perhi-
tungan dengan menggunakan Epanet 2.0, di 
bawah ini adalah perhitungan kecepatan 
pengaliran dalam pipa (v) dan headloss (Hf) 
pada pipa distribusi (dari HU 20 ke HU 21) dan 
akan dibandingkan dengan perhitungan Epanet 
2.0. 
∆H = 141 - 145 = 4 m 
 L = 84 m = 0,084 km 
 D = 25,4 mm = 0,0254 m 
 Q = 0,07 liter/detik = 0,00007 m3/detik 
 CHW = 130 
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a. Hitung Luas (A) 
 𝐴 =
𝜋𝐷2
4
 = 
𝜋 ×0,0254
4
= 0,00051 m2 
b. Hitung headloss (Hf) 
Hf  = 
10,675 × 𝑄1,852
𝐶𝐻𝑊
1,852 × 𝐷4,8704
 ×L 
     = 
10,675 ×0,000071,852
1301,852 × 0,02544,8704
84 =0,12912 m 
Headloss (Hf) per km = 
0,12912
0,084
= 1,54 m/km 
c. Hitung kecepatan aliran 
 V = 
Q
A
 
  = 
0,00007
0,00051
 
  = 0,14 m/detik 
Dari analisis di atas, dapat dibandingkan 
hasil perhitungan kecepatan pengaliran dalam 
pipa (v) dan headloss (Hf) dengan menggunakan 
analisis software Epanet 2.0 dan perhitungan 
manual, memiliki hasil perhitungan yang sama.  
 
Pembahasan 
Pertumbuhan Penduduk 
Untuk perhitungan jumlah penduduk di desa 
Dumoga II, dihitung dengan menggunakan tiga 
metode regresi yaitu regresi linier, logaritma, dan 
eksponensial. Dan metode yang digunakan dalam 
memperkirakan pertumbuhan penduduk untuk 20 
tahun kedepan adalah metode regresi 
eksponensial. Proyeksi jumlah penduduk dihi-
tung sampai 20 tahun kedepan, dan jumlah 
penduduk pada tahun 2035 adalah 2049 jiwa. 
 
Kebutuhan dan Kehilangan Air 
Analisis kebutuhan air meliputi kebutuhan 
air domestik dan non domestik. Dan untuk 
kebutuhan air domestik pada tahun 2035 sebesar 
61470 liter/hari atau 0,711 liter/detik. Untuk 
kebutuhan air non domestik pada tahun 2035 
sebesar 3074 liter/hari atau 0,036 liter/detik. 
Untuk kehilangan air pada tahun 2035 sebanyak 
9682 liter/hari atau 0,112 liter/detik. Sehingga 
kebutuhan air total pada tahun 2035 adalah 0,859 
liter/hari. Untuk kebutuhan air harian maksimum 
pada tahun 2035 adalah sebanyak 1,074 
liter/detik. Dan untuk kebutuhan air jam puncak 
pada tahun 2035 sebanyak 1,503 liter/detik. 
 
Ketersediaan Air 
Sumber air yang digunakan dari penelitian 
ini adalah mata air Mobulu-Bulu. Debit yang 
dapat dimanfaatkan dari sumber air ini sebesar 
1,718 liter/detik. Dan kebutuhan air total sampai 
20 tahun kedepan sebesar 74225 liter/hari atau 
0,859 liter/detik. Sehingga sumber air ini masih 
cukup untuk melayani masyarakat di desa 
Dumoga II sampai 20 tahun kedepan yaitu pada 
tahun 2035. 
 
Sistem Jaringan Air Bersih 
Dalam perencanaan sistem jaringan air 
bersih di desa Dumoga II untuk tipe pengaliran 
menggunakan tipe pengaliran gravitasi (gravity 
system). 
Sumber air yang direncanakan adalah mata 
air yang dinamakan mata air Mobulu-Bulu yang 
berada pada elevasi ±260 m. Pada mata air ini, 
digunakan Broncaptering untuk menangkap air 
lalu dialirkan secara gravitasi ke reservoir yang 
berada pada elevasi ±170 m. 
Kapasitas Reservoir yang direncanakan 
adalah 76 m3 dengan dimensi panjang = 5 m, 
lebar = 4 m, dan tinggi = 4,5 m. Dari Reservoir 
air dialirkan melalui pipa distribusi ke daerah 
pelayanan yang direncanakan menggunakan 
program EPANET 2.0, setelah dihitung 
menggunakan EPANET 2.0 didapat ukuran pipa 
bervariasi yaitu mulai dari 2½”,1½”,1”. 
Hidran umum direncanakan berdasarkan 
standar/kriteria penyediaan air perdesaaan yaitu 
100 jiwa/hidran umum, maka untuk memenuhi 
kebutuhan 2049 jiwa penduduk desa Dumoga II 
maka direncanakan hidran umum sebanyak 21 
buah. Lokasi hidran umum direncanakan 
mengikuti pola persebaran rumah penduduk. 
 
 
PENUTUP 
 
Kesimpulan 
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Perencanaan sistem penyediaan air bersih di 
Desa Dumoga II Kecamatan Dumoga Timur 
sampai tahun 2035 dengan total kebutuhan 
sebesar 0,859 liter/detik atau 36,225 
liter/orang/hari . 
2. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk 
menggunakan analisa regresi eksponensial 
karena memiliki nilai r (koefisien korelasi) 
yang paling mendekati 1 dan standart error 
(Se) terkecil. 
3. Untuk menangkap air dari mata air, 
menggunakan broncaptering dengan ukuran 
2m × 1,25m × 1,25m. 
4. Air dialirkan secara gravitasi ke reservoir 
yang berukuran 5m × 4m × 4,5m.  
5. Untuk mengalirkan air dari broncaptering ke 
reservoir digunakan pipa yang berdiameter 
4”. Setelah air mencapai reservoir, air 
tersebut di alirkan ke hidran-hidran umum 
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dengan pipa yang berukuran 2
1
2
”, 1
1
2
’’, dan 
1”. 
6. Air bersih didistribusikan ke penduduk 
secara gravitasi melalui 21 buah hidran 
umum yang tersebar di desa Dumoga II. 
 
Saran 
Sistem penyediaan air bersih yang 
direncanakan akan dapat berfungsi dengan baik 
apabila operasi dan pemeliharaan instalasi 
dilakukan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Harus dilakukan pemeliharaan terhadap 
daerah disekitar mata air, agar di masa yang 
akan datang, debit dari mata air tidak 
mengalami penurunan. 
2. Harus diadakan lembaga pengelola sistem 
penyediaan air baku untuk air bersih dan 
kepada pengurusnya diberi pelatihan 
manajemen dan teknik operasi serta 
pemeliharaan instalasi. 
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